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DESCRIPCION

. TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL.
. ASPIRACION

. SONDA EDM-40

. TELEINDICADOR EDM-40 CON DOS RELES

. KIT AVISADOR DE LLENADO

. TUBO DE ASPIRACION.

. FILTRO.

. VACUOMETRO.

. VALVULA DE CIERRE RAPIDO.

. ELECTROBOMBA DE ENGRANAJE GASOLEO.
. VALVULA ANTIRRETORNO .

. VALVULA DE CIERRE RAPIDO.

. MANOMETRO 0-40 BAR.

. PPRESOSTATO DSSG1

. VALVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO REGULABLE

. VASO DE EXPANSION DE MEMBRANA
. VALVULA DE CIERRE RAPIDO.
. SISTEMA DE GOBIERO ELECTRICO DEL G.P.

_FILTRO
. ELECTROVALVULA N/C CON DETENTOR.
. VENTILACION.
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